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Dot. Sprawozdanie z badan Nr L/BS-142/2/1/22/S

Nazwa klienta: Zaklad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Rudzincu
44- 160 Rudziniec, ul. Lesna 6

Nr probki: 256/8

Data pobrania probki: 10.05.2022r.

Miejsce pobrania probki: SUW Niewierze, ul. Mlynska, Niewierze

Punkt pobrania probki: kran w pomieszczeniu

Probke pobrat i dostarczyt: kwalifikowany probkobiorca klienta f.ukasz Buryta
Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi,

woda wodociggowa

Woda w badanym zakresie pod wzgledem parametroéw mikrobiologicznych 1 wskaznikowych
mikrobiologicznych spelnia wymagania zal. nr 1 cze$¢ A. oraz zal. nr 1 czgs$é C. tabela 1.
do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Woda w badanym zakresie pod wzgledem parametréw chemicznych, wskaznikowych
organoleptycznych i fizykochemicznych oraz dodatkowych chemicznych spelnia wymagania
zal. nr 1 czg$¢ C. tabela 2 oraz zatl. nr 1 czesé D. tabela 1. do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 1., poz. 2294).
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