Gliwice, dnia 14.07.2023r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
44 — 100 Gliwice, ul. Banacha 4
tel. 32/338-05-00, fax. 32/231-95-23

INFORMACJA O JAKOSCI PROBKI WODY
Dot. Sprawozdanie z badan Nr L/BS-235/1/1/23/S

Nazwa klienta: Zaklad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudzincu
44-160 Rudziniec, ul. Lesna 6

Nr probki: 382/S

Data pobrania probki: 11.07.2023r.

Miejsce pobierania probki*: Przepompownia Wody Bycina

Punkt pobrania probki: kran w pomieszczeniu

Probke pobrat i dostarczyt: kwalifikowany probkobioreca klienta

Krzysztof Szolich

Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, woda

wodociggowa

Woda w badanym zakresie pod wzgledem parametréw mikrobiologicznych
i wskaznikowych mikrobiologicznych spelnia wymagania zal. nr 1 czes¢ A. tabela 1.
oraz zal. nr 1 cze$¢ C. tabela 1. do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Woda w badanym zakresie pod wzgledem parametréw wskaZnikowych
organoleptycznych i fizykochemicznych oraz dodatkowego chemicznego spelnia wymagania
zal. nr 1 czgs¢ C. tabela 2 oraz zat. nr 1 czg¢sc D. tabela 1. do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ przydatno$¢ wody do spozycia w badanym
zakresie na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporzadzenia

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Gliwice, ul@a;ha 4
mgr Arleta rligata



