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Ocena obszarowa jako$ci wody dla gminy Rudziniec w 2021 r.
Na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 195)
— §23 ust. 1, 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
po przeanalizowaniu sprawozdan z badan prébek wody, pobranych w ramach kontroli
urzedowej oraz w ramach kontroli wewngtrznej z urzadzen wodociggowych oraz z punktéw
zgodnoéci  usytuowanych na sieci wodociagowej, wydanych ocen okresowych,
podejmowanych dzialari naprawczych, prowadzonego nadzoru, o ktorym stanowi § 20 ww.
rozporzadzenia, przekazuj¢ informacje dotyczaca oceny jakosci wody do spozycia przez ludzi

z uwzglednieniem szacowania ryzyka na terenie gminy Rudziniec.

e Ludno$é zaopatrywana w wodg - ok. 10 467 os6b.

e Zaopatrzenie w wodg - ilo$¢ dostarczanej wody —ok. 121 1,6 m*/d.

o Za dystrybucj¢ wody na terenie gminy odpowiada Zaktad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzificu przy ul. Lesnej 6 oraz Przedsigbiorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47.

Gmina Rudziniec zaopatrywana jest w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi
pochodzaca z uj¢¢ podziemnych eksploatowanych przez Zaklad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzincu przy ul. Lesnej 6 (Niewiesze, Rudziniec, Chechlo,
Plawniowice) oraz Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z0.0. W Gliwicach,

ul. Rybnicka 47 (Kleszczéw, Rzeczyce).
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iny Rudziniec

Rudziniec, Rudno, Bojszow

1. SUW Rudzinjec 270,4 4045 Lacza, Ujazd (Gmina
i Ujazd)
2. SUW Chechto 115,1 787 Chechto, Widéw
3. SUW Plawniowice 91.2 783 Plawniowice
Niewiesze, Poniszowice,
4. SUW Niewiesze 3897 2545 Shipsko, Niekarmia, Lany,
Bycina
5 PWiK Gliwice - Studnia 6
) Rzeczyce . Rzeczyce,
PWiK Gliwice - Studnia 7| %2 2307 Ligota Labedzka,
6. ., ) Taciszow, Kleszezow
Taciszow/Kleszczow

Woda przeznaczona do spozycia dostarczana mieszkaficom gminy Rudziniec pochodzi
z uje¢ glebinowych usytuowanych na terenie gminy. W Rudzificu oraz w Plawniowicach
eksploatowane sa utwory trzeciorzedowe, natomiast w Chechle i Niewieszy utwory
czwartorzgdowe. Wody glgbinowe na terenie gminy Rudziniec charakteryzuja si¢ duzg
zawartoscig zelaza i manganu. Uzdatnianie opiera sie na utlenianiu poprzez napowietrzanie
oraz odzelazianiu i odmanganianiu z wykorzystaniem filtracji na ztozach piaskowo-zwirowych.
W Chechle dodatkowo zastosowano wegiel aktywny. Dezynfekcja odbywa sie za pomoca
podchlorynu sodu i prowadzona jest w sposéb ciagly.

Trwa modernizacja (111 etap) Stacji Uzdatniania wody Niewiesze — ztozono wniosek
o dofinansowanie do Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dwa pierwsze etapy
obejmowaly budowe stacji wodociggowej dla miejscowosci Bycina (2018 1.} oraz uzbrojenie
otworéw studziennych w miejscowosct Niewiesze odwierconych w 2016 r. i oddanych
do uzytkowania w 2020 r.

W Rzeczycach oraz Kleszczowie proces uzdatniania wody obejmuje napowietrzanie
oraz filtracj¢ na 3 filtrach ci$nieniowych. Dezynfekcja wody prowadzona jest za pomocy lamp
UV z mozliwoscig awaryjnej dezynfekcji podchlorynem sodu. Nadwyzka z SUW Kleszczow
wraz z nadwyzka z SUW Rzeczyce tloczona jest jako woda surowa do SUW Labedy.

Prowadzono staly nadzor sanitarny nad ujeciami zaopatrujacymi mieszkancow gminy
Rudziniec. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybies, a stan sanitarny

urzgdzen wodociagowych oceniono jako dobry.
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Tabela 2. Zakres badapth p__are_;metrévxf

bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogdlna liczba mikro.orgahizméw w2242 C po 721’1,

enterokoki, Clostridium perfringens

metno$é, barwa, zapach, smak, pH, przewodnosé wlasciwa, amonowy jon, zelazo, mangan,

siarczany, sod, glin, OWO, utlenialnosc, chlorki

.;:.hlor wolny, ozon, akryloamid, chloramina, azo.fyny,“azotany, bromiany, fluorki, suma
chloranéw i chlorynéw, cyjanki, twardo$¢, wapn, magnez, bor, arsen, antymon, chrom,
kadm, miedz, nikiel, otow, potas, rte¢, selen, srebro, benzen, 1,2-dichloroetan, benzo(a)piren,
bar, cynk, chloroform, X THM, trichloroeten, tetrachloroeten, tetrachlorometan,
¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu, X trichlorobenzendéw, 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-
trichlorobenzen, 1,3,5-triochlorobenzen, toluen, etylobenzen, X WWA, Xo-,m-p-ksylen,
chlorek winylu, epichlorohydryna, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform,
wanad, stront, suma pestycydow chloroorganicznych, suma pestycydow, heptachlor,
epoksyd heptachloru - suma, epoksyd heptachloru izomer B, dieldryna, aldryna, endryna,
izodryna, heksachlorocykloheksan, HCB, a-HCH, f- HCH ,y-HCH, heptachlor, pp’-DDE,
pp’-DDD, DMDT, DDD-suma, DDT-suma, DDE-suma, azinofos etylowy, azinofos
metylowy, chlorpiryfos, chlorpiryfos metylowy, diazynon, etion, fosalon,heksakonazol,
malation, mekarbam, metidation, paraokson metylowy, paration metylowy, paration

etylowy, pirymifos metylowy, profenofos, terbufos, tolclofos metylowy, T pestycydow

fosforoorganicznych

W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem
Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej 1  Mieszkaniowej —w Rudzificu
oraz Przedsicbiorstwo  Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zo0.0. W Gliwicach prowadzity
monitoring jakodci wody zujgé oraz stalych punktow zgodnodci usytuowanych na sieci
wodociggowej. Ogolem pobrano:

e 95 probek wody do badan mikrobiologicznych,

» 88 probek wody do badan fizykochemicznych.
Upowaznieni Przedstawiciele —Panstwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego
w Gliwicach zgodnie z ustalonym planem dziatania na 2021 1. pobrali:

e 38 probek wody do badan mikrobiologicznych,

e 35 probek do badan fizykochemicznych.
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Tabela 3. Zestawienie probek wody pobranych w 2021 r. — staty nadzér terenowo —
laboratoryjny prowadzony przez PPIS w Gliwicach / ZBGKiM w Rudzincu

‘.{lctsc pobranyclz Liczba probek Parametry Maksymlarlna o
prébek do badan . . wartosé Najwyzsze
przekraczajacych | przekraczajgce .
PPIS wartosci wartosci przekroczu?ma dopus; Cz_a!ne
Nazwa punktu ZBGKIM| dopuszczalne dopuszczalne parametrow stgzenie
poboru dopuszczalnych
fizykochemiczne [kontrola urzedowa / kontrola wewneirzna]
Stacja Uzdatniania Wody Rudziniec
. 1/2 0/0 - -
SUW Rudziniec :
ul. Gliwicka 372 0/0 L o "
Rudno T T .. T
ul. Kodciuszki IT]E;tﬁOS’»é 1;9 NTU | <INTU
22 zelazo 380 pg/i 200 pg/l
Bojszow
| Stacja Uzdatniania Wody Chechlo
1/2 S0/0 - - -
SUW Chechlo

ul. Stawowa 2,
Widow

Stacja Uzdatniania Wody Plawniowice

SUW 1/2 0/0 - - -

Plawniowice

ul. Gliwicka
107,
Plawniowice

Stacja Uzdatniania Wody Niewiesze

SUW Niewiesze

2/2 0/0 - - -

ul. Gliwicka 32, 3/0 0/0 -
PODiSZOWiCB i R T - T -

ul. Polna 2
Shupsko

ul. Lesna
Niewiesze

ul. Szkolna 13 1/3 0/0 - - .
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Tabela 4 ed. Zestawienie probek wody pobranych w 2021 1. — staty nadzor terenowo —
laboratoryjny prowadzony przez PPIS w Gliwicach / ZBGKiM w Rudzifcu oraz PWiK
Sp. z 0.0. w Gliwicach

Ios¢ pobranych
probekdo | Licbaprébek | Paramemry | MokSymana | e
badan przekraczajgeych | przekraczajgce . WY |
wartodei wartode: przekroczgma dop:sgcz_a ne
Nezwa punktu {PPIS parametréw stezenie
Lp. pobgru pwig| dopuszezalne dopuszczalne dopuszezalnych
ﬁzykochemlczne fkontrola urzgdowa / kontrola wewnqtrzna]
i bal _‘ _. _. 2t .[:E_.&ontrolaurzedowa/kontrol Wewne Tia]
Stacga Uzdatniania Woedy Rzeczyce
1 Studnia 6 1712 0/0 - - -
' Rzeczyce SERETA 600 i :
ul. Wiejska 9
2.
Rzeczyce
Stacja Uzdatniania Wody Kleszezéw
Studnia"f . 1/12 0/0 . i ]
3 ul. Wolnodei L
" | obreb Taciszow/
Kleszczéw s
ul. Gliwicka 51 2/11 0/0 - - -
4. i ; _—
Taciszow
5. | ul Szkolna?23 2/11 0/0 - - .
Kleszezow T —

W zwigzku z wystapieniem pojedynczych bakterii grupy coli w jednej probee wody
pobrane] w lutym wramach kontroli urzgdowej w punkcie zgodnosci zlokalizowanym
w Bojszowie pobrano dodatkowo 6 probek wody. Badania kontrolne wykonane niezwlocznie
przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w ww. punkcie poboru, w strefie zaopatrzenia
oraz ze stacji uzdatniania wody nie potwierdzily obecnos¢ bakterii, co §wiadezylo o braku
skazenia mikrobiologicznego. Prowadzony przez zarzadeg wzmozony nadzér réwnicz nie
wykazat nieprawidlowosci w strefie zaopatrzenia. Obecno$é pojedynczych bakterii grupy coli
stwierdzono réwniez w prébce wody pobranej wramach kontroli wewngtrznej w grudniu
z punktu zgodnosci w Rudnie. Badania kontrolne wykonane niezwlocznie przez zarzadee
www. punkcie poboru nie potwierdzily nieprawidtowosci, co $wiadezy o braku
zanieczyszczenia  mikrobiologicznego wody. Bakterie grupy coli  sa wskaznikiem
mikrobiologicznym niemajacym bezposredniego odniesienia do bezpieczenstwa zdrowotnego
ludzi, natomiast ich obecno$¢ moze $wiadezyé o wibmym zanieczyszczeniu wody
wodociggowej np. materiatem rodlinnym lub glebs, duzej zasobnosci wody w organiczna

substancj¢ pokarmowa badz o zlym stanie instalacji sieci wodociagowej. Parametr ten moze
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by¢ przydatny w ocenie czystosel 1 szczelnosei systemow dystrybucji wody, potencjalne;
obecnosci biofilmu, a takze skutecznosei dezynfekeji.
| Podwyzszone stezenie zelaza, ktére wplynelo na wzrost metnosei stwierdzono w probee
wody pobranej w pazdzierniku z punktu zgodnosci w miejscowosci Bojszow. Przekroczenia
zalecanych wartosci mialy charakter incydentalny, co potwierdzily badania kontrolne.
W analizowanym okresie nie odnotowano skarg dotyczacych jakoséct wody. Zalecana wartosc
parametryczna dla zelaza zostala ustalona w celu zapewnienia akceptowalnosei wody przez
konsumentéw oraz ochrony systemu dystrybucji, gdyz w sieci wodociggowe]j moze dochodzié
do wytracania si¢ zwigzkéw zelaza w formie trudno rozpuszczalnych osadéw o rdzawo -
brunatnej barwie. Przy duzych chwilowych rozbiorach (np. napelnianie basenéw w okresie
letnim) 1iuderzeniach hydraulicznych (zmianach ci$nienia) osady ulegajg zerwaniu
i przedostaja si¢ do wody pogarszajac jej jakosé. Obecnod¢ zelaza w wodzie wilodei
stwierdzonej w badanej prébce nie ma istotnego znaczenia pod wzgledem bezpieczenstwa
zdrowotnego, moze natomiast wplyna¢ na brudzenie armatury ipranej odziezy, a takze
powodowaé wzrost metnosei, zmiang barwy i wyczuwalny metaliczny zapach oraz smak wody.
Zawieszone w wodzie czastki pochodzenia nieorganicznego moga przyczynia¢ si¢ do
zmniejszenia efektywnosci dezynfekeji 1 sprzyja¢ namnazaniu si¢ mikroorganizmow w wodzie.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia warto$¢ metno$ci powinna by¢ akceptowalna
przez konsument6w. Parametr ten nie ma bezposredniego odniesienia do bezpieczenstwa
zdrowotnego, a jego znaczenie w tym aspekcie rézni si¢ w zaleznosci od rodzaju ujecia,
charakterystyki fizykochemicznej wody, jak réwniez od stosowanych metod uzdatniania
i dezynfekcji oraz warunkéw panujacych w systemie dystrybucji. W wodach podziemnych
metnosé zwykle nie wigze sie z nieodpowiednig jakoscig mikrobiologiczng tylko z zawartoécig
tlenkéw metali (zelaza, manganu, glinu), czastek gliny, itéw lub organicznych zwigzkdw
wielkoczasteczkowych naturalnego pochodzenia (gléwnie substancje humusowe w zwigzkach
z metalami). Powodem wzrostu metnosci w systemach dystrybucji wody mogg by¢ takze
niepatogenne bakterie zelazowe i siarkowe, ktore przyczyniaja si¢ do wytracania w systemie
dystrybucji wody nierozpuszczalnych zwigzkéw Zelaza i siarki niewykazujacych szkodliwego
wplywu pa zdrowie ludzi. Wskazane jest jednak, aby poziom metnosci wody utrzymywany byl
na jak najnizszym poziomie, najlepiej ponizej wartosci 1,0 NTU. Pozwala to upewni¢ sig,
ze metnos$é wody nie bedzie zaktdcaé procesu dezynfekeji, a dostarczana woda nie bedzie
budzié zastrzezen u konsumentow.
Pozostate probki wody pobrane w ww. okresie spetniaty pod wzgledem wykonywanych

oznaczehi  mikrobiologicznych, wskaznikowych  mikrobiologicznych, chemicznych,
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“wskaznikowych organoleptycznych i fizykochemicznych oraz dodatkowych chemicznych
wymagania okreslone w zalaczniku nr 1 czg$¢ A. tabela 1, zatacznikunr 1 czgséé B., zatgczniku
nr 1 cze$é C. tabela 112, oraz zatgczniku nr 1 cze$é D. tabela 1. i tabela 2. ww. rozporzadzenia.

Na terenie gminy Rudziniec funkcjonuje 7aklad Lecznictwa Odwykowego SZANSA
przy ul. Cmentarnej 18 w Plawniowicach wykorzystujacy wodg pochodzaca z indywidualnego
ujecia zgodnie z § 7 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 1. w sprawie
jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez hudzi (Dz. U. z 2017 ., poz. 2294). Obiekt nie
posiada dostgpu do wodociagu sieciowego, a $rednia produkcja wody ze studni wynosi
4,1 m*/d. Woda wykorzystywana jest do celéw spozywezych oraz sanitarnych przez ok. 45
o0sob. Zarzadca ujecia prowadzil badania wody wramach kontroli wewnetrznej zgodnie
z ustalonym z PPIS w Gliwicach harmonogramem na 2021r. W ramach kontroli wewngetrznej
oraz, urzedowej pobrano ogdlem 5 probek wody do badan mikrobiologicznych i 5 do badan
fizykochemicznych. Ponadto w ramach kontroli wewnetrznej wykonano badania w ramach
monitoringu substancji promieniotworczych w  wodzie ujmowanej zgodnie z § 15
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz2294). Analiza laboratoryjna

wykazala, iz wszystkie badane parametry spelnialy wymagania ww. rozporzadzenia.

Tabela 4. Zestawienie probek wody pobranych w 2021 r. staly nadzor terenowo —
laboratoryjny prowadzony przez PPIS w Gliwicach / SZANSA

Tlo4¢ pobranych Liczba prébek
probek do badan Iczba probe
przekraczajacych | Parametry Miic;ztr:gna Wartos¢
PPIS warto$cl przekroczone rrekroczenia parametryczna
Lp Nazrwa punkfll Szansa parametrycme p
poboru
fizykochemiczne [kontrola urzgdowa / kontrola wewnetrzna]
1. Szansa

Woda dostarczana mieszkaficom gminy Rudziniec pochodzi wylgcznie z ujeé
glebinowych. W badanych probkach wody nie stwierdzono nieprawidlowosci w zakresie
twardosci wody. Zalecana wartos¢ tego wskaznika (60-500 mg CaCO3/1) okreélona zostata
ze wzgledow zdrowotnych, jako wartos¢ pozadang dla zdrowia ludzkiego. Twardosé wody jest
skutkiem obecnodci rozpuszezonych w niej jonow metali wielowartosciowych, zwlaszeza
kationéw magnezu i wapnia. Stopien twardosci wody jest wazny z perspektywy jej

organoleptycznej akceptowalnosei przez konsumentow, ale tez ze wzgledow ekonomicznych
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i technicznych. Woda do spozycia ma istotny udziat w dostarczaniu organizmowi wapni

i magnezu, co ma duze znaczenie dla osob, ktdére przyjmuja graniczne ilosci tych pierwiastkow, |
Zalecana warto$¢ dla magnezu wynosi 7--125 mg/l, warto$¢ dla wapnia nie zostala okreslona
w przepisach. Nalezy zaznaczy<, iz rozporzadzenie MZ nie naklada obowigzku uzupelniania

minimalnej zawartosci omawianych zwigzkow.

Tabela 5. Srednie wartosci twardosci, magnezu i wapnia na terenie gminy Rudziniec

Rudziniec, Rudno,

Bojszéw, Lacza, Ujazd 430,8 20,0 142,0
(Gmina Ujazd)

Chechto, Widdéw 183.,8 12,0 50,0

Plawniowice 260,3 12,0 77,0

Niewiesze, Poniszowice,
Stupsko, Nickarmia, 2582 25,0 77,0
Lany, Bycina
Rzeczyce,
Ligota Labedzka, 3938 29,5 107,3

Taciszow, Kleszczow

Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzificu zglaszat PPIS
w Gliwicach awarie wystgpujace na sieci wodociggowej wiazgce sie z zatrzymaniem dostaw
wody. Badania mikrobiologiczne wody wykonywane po ich usunieciu nie wykazaty
nieprawidtowosci,

W 2021 r. na terenie gminy Rudziniec nie wniesiono interwencji dotyczacych zlej
jakosci fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Podmioty wykonujgce dziatalno$¢ leczniczg w rodzaju stacjonarne i calodobowe
swiadczenia zdrowotne oraz wiasciciele lub zarzadey budynkéw zamieszkania zbiorowego
oraz budynkow uzytecznosci publicznej zgodnie z §18 ww. rozporzadzenia sg zobowiazane do
wykonania badan wody cieplej pod katem obecnodci bakterii Legionella sp. Bakterie
Legionella sp. odpowiedzialne za przypadki zachorowan na legionelloze wystepujaca w dwéch
postaciach klinicznych: choroby legionistéw oraz goraczki Pontiac. Grupg szczegdlnie
narazong sg osoby o obnizonej odpornosci. Analiza wynikéw badan wody cieplej wykonanych
w 2021 r. przez zarzadee w obiekcie:

s  Hotel-Restauracja Tawerna, ul. Wolnosci 8, Kleszczow

nie wykazala nieprawidlowosci, zarzadca pobrat 3 probki wody do badas.
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Ponadto upowaznieni Przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Gliwicach w 2021 r. zgodnie z ustalonym planem dziatan pobrali do badan wode
ciepla pod katem obecnosci bakterii Legionella sp. w 3 obiektach. Ogotem pobrano 12 probek
wody. Analiza wynikéw badan wody cieptej pobranej ze wszystkich obiektéw: Laguna przy
ul. Legnej 6 w Rudzificu, Lesna Perta przy ul. Lesnej 1 w Rudzincu, Zagiel przy ul. Plazowej 2

w Niewieszy, nie wykazala nieprawidtowosci.

Na podstawie wydanych okresowych decyzji o jakosci wody, po przeanalizowaniu
sprawozdan z badan prébek wody pobranych z terenu gminy Rudziniec oraz
podejmowanych dzialan naprawczych stwierdza si¢ przydatno$é wody do spozycia

w badanym zakresie w 2021 r.

Otrzymuje:
1. Woéjt Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 9, 44-160 Rudziniec
Do wiadomoéei:
2. Zaklad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Leéna 6, 44-160 Rudziniec
3. Stowarzyszenie promocji zdrowia i trzezwego stylu zycia "SZANSA"
ul. Cmentarnal8, 44-171 Plawniowice
4, Starosta Gliwicki
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
5. Prezes Wod Polskich
prezes@wody.gov.pl

Kopia:
6. NS/HK a/a
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